
ООО "КОХИНОР"
г. Балаково

Проект планировки территории для размещения линейного объекта - газопровода (для
газоснабжения здания базы ЗАО "Берилл"), расположенного  по адресу:г. Балаково,
ул. Транспортная,д. 8

Заказчик: Морозова Людмила Александровна К - 525.13 - ППТ
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Труба 89х4 ГОСТ 10704-91

В-10 ГОСТ 10705-80

ПЭ80 63Х5,8

Выполнить крепление через 8,0м.

ПК 0

ПК 0+2

ПК 0+9,5

ПК 0+10,5

ПК 0+34,0

ПК 0+53,5

ПК 0+67,5

Неразъемное
соединение п/эт.-сталь

Ограждение

l=8,0 м.
Футляр ф 159х4,5

Контрольная трубка
в ковере

Г1

Ст Г3
ф 57х3,0

Ст Г1
ф 108х4,0

Ст Г1
ф 108х4,0

100/80

Неразъемное
соединение п/эт.-сталь

Ограждение

Неразъемное
соединение п/эт.-сталь

ГРПШ-400

ПК 1

ПК1+28

ОП1

ОП2

ОП3

ОП4

ОП5

ОП6

ОП7

80/50

Ввод Г1
ф 57х3,0

Схема использования территорий в период  подготовки проекта
планировки территории М1 : 500

Газопровод (проект)

Граница полосы отвода

Система высот Балтийская

Система координат местная Балаковская

Участок в границах полосы отвода

Ширина полосы отвода - 4 м

Общая протяжённость линии газопровода - 236,5 м

Схема использования территорий в период
подготовки проекта планировки территории М1 : 500
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